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Objednavatel” ZSE Elektrarne, s.r.o. . . .
(meno a adresa) SPP Kompresorova stanica 3, 91933 Trakovice Datum prevzatia vzorky: %0226
Datum vykonania skisok od: ~ 25.02.26
Pocet vzoriek: 1 do:  27.02.26
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matas, LABEKO, s.r.0. Protokol o odbere €. 160/26 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 27.02.26
Vysledky skusok
P.6: 1 |Cislovzorky: 26-000811 | Predmet skisky/Typ vzorky:  Technologicka voda
Oznacenie vzorky: UGH - 24 hod. zlievana vzorka
Merana veli¢ina / parameter | znak Jednotka | Vysledok skusky | Neistota Pouzita metoda Typ skusky
pH 7.44 2% P-03,STN ISO 10523 A
Chemicka spotreba kyslika (CHSK-Cr) mg/l 28.8 18 % P-25,STN ISO 15705 A
Nerozpustné latky 105 °C (NL-105) mg/l 5.40 18 % P-32,STN EN 872 A
Rozpustené latky 550 °C (RL-550) mg/l 308.0 12 % P-32,STN 757373 A
Celkovy dusik (Ncelk) mg/l 8.30 18 % P-28,STN 75 7435 A
Organicky dusik (Norg.) mg/l 2.20 18 % P-28,STN EN 25663 A
Celkovy fosfor (Pcelk.) mg/l 0.17 15 % P-33,STN EN ISO 6878 A

Salad/ nesulad s poziadavkami: - - -

Metoda odberu :STN EN ISO 5667-10,IP-05

Doplnky a odchylky od pouZitych metéd: - - -

Udaje o subdodavateloch: - - -

Pouzité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, P - pracovny predpis LABEKO, s.r.0. Piestany

Neistota merania: Neistota merania predstavuije relativnu rozsirent kombinovanu neistotu z vysledku skusky (k=2).

Poznamky: Pri stanoveni nerozpustenych latok bol pouZity filter zo sklenych viakien, velkost porov 1,2um,vyrobca: Fischer Scientific F261

Prehlasenie

Skusobné zariadenia a meradla pouzité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. Vysledky skiSok sa tykaju vyluéne predmetu
skusky a nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré st organmi $tatneho odbomého dozoru podfa $pecifickych predpisov pozadované. Protokol
mdze byt reprodukovany len cely, po jeho Castiach len s pisomnym suhlasom skiSobného laboratéria. Ak bola vzorka odobrata zakaznikom vysledky skuSok sa vztahuju

ku vzorke tak ako bola prijata, laboratérium odmieta zodpovednost ak informéacie dodané zakazpi at vplyv na platnost vysledkov.
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