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Protokol o skuske ¢€.: 26/00527 Vytlagok &. 1 zpoétu 2
Objednavatel” ZSE Elektrarne, s.r.o. . . .
(meno a adresa) SPP Kompresorova stanica 3, 91933 Trakovice Datum prevzatia vzorky: %0226
Datum vykonania skisok od:  25.02.26
Pocet vzoriek: 1 do:  27.02.26
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Matas, LABEKO, s.r.o. Protokol o odbere €. 159/26 (A). Datum vystavenia protokolu: ~ 27.02.26
Vysledky skusok
Pc: 1 | Cislo vzorky:  26-000812 | Predmet skusky/Typ vzorky:  Technologicka voda
Oznacenie vzorky: UGH - bodova vzorka
Merana veli¢ina / parameter | znak Jednotka | Vysledok skusky | Neistota Pouzita metoda Typ skusky
Nepolarne latky (NEL_IR) mg/l <0.05 - P-26,STN 83 0540-4 A
Nepolarne latky (NEL_UV) mg/l <0.05 - P-26,STN 83 0540-4 A
VoPny chlér mg/l <0.03 - P-36,STN EN ISO 7393-2 A
Adsorbovatelné org.viazané halogény (AOX) mg/l <0.03 - STN EN I1SO 9562 A

Sulad/ nesulad s poziadavkami: - - -

Metoda odberu :STN EN ISO 5667-10,IP-05
Doplnky a odchylky od pouZitych metod: - - -
Udaje o subdodavateloch: - - -

Pouzité skratky: A - akreditované, N - neakreditované, SA - subdodavka akreditovana, P - pracovny predpis LABEKO, s.r.0. PieStany

Neistota merania: Neistota merania predstavuje relativnu rozsirent kombinovant neistotu z vysledku skusky (k=2).

Poznamky: - - -

Prehlasenie

Skusobné zariadenia a meradla pouZité na skusky boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov. Vysledky skusok sa tykaju vyluéne predmetu
skusky a nenahradzuju iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), ktoré s organmi Statneho odbomého dozoru podfa Specifickych predpisov pozadované. Protokol
mdze byt reprodukovany len cely, po jeho Castiach len s pisomnym suhlasom skiSobného laboratéria. Ak bola vzorka odobrata zakaznikom vysledky skusok sa vztahuju
ku vzorke tak ako bola prijata, laboratorium odmieta zodpovednost ak informéacie dodané zakaznikom mézu mat vplyv na platnost vysledkov.

Protokol schvalil: Ing.Roman Hudec, veduci Ekoanalytickych laboratérii

Koniec prot

Tel.: +42133 7741477 Fax: +421 337741477

e-mail: labeko@labeko.sk

http://www.labeko.sk
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